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QuaSy СППР: qCODA-Satellite A 1.0 – Программа является web-сервисным SCADA-

приложением для оперативно-технологического управления локальными электрическими 

сетями. 

Пример работы программного модуля 

Доступ к Приложению можно получить через web-браузер (желательно - Google Chrome, 

Яндекс Браузер). Internet explorer для получения доступа лучше не использовать. Для 

доступа к серверу необходимо набрать в адресной строке браузера:  

https://reestr2.dunrose.ru/qcoda 

После чего появится окно, в котором будет необходимо авторизоваться, ввести учетные 

данные и нажать кнопку «Вход» (Рисунок 1): 

  

Рисунок 1 – Авторизация в Системе QuaSy СППР 

 

После авторизации станет доступна основная панель подсистемы qCODA_Satellite 

(Рисунок 2). Выберите необходимую оргструктуру из списка доступных, будет применена 

фильтрация.

https://reestr2.dunrose.ru/qcoda
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Рисунок 2 – Основная панель qCODA_Satellite 

Для открытия схемы нажмите кнопку  в строке нужной сети (Рисунок 3):

Рисунок 3 – Выбор схемы подстанции qCODA_Satellite 

После нажатия на кнопку откроется выбранная схема подстанции (Рисунок 4). Если горит 

, то все сервисы запущены и система готова к работе. 
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Рисунок 4 – Выбор схемы подстанции qCODA_Satellite 

На необходимом выключателе щелкните правой кнопкой мыши для открытия 

контекстного меню. В открывшемся меню выберите пункт «Переключение» (Рисунок 5). 

Произойдет изменение состояния переключаемого оборудования, qCODA_Satellite 

произведет расчет топологии и окрасит схему в цвета соответствующего напряжения. 

 

Рисунок 5 – Подпункт “Переключение” в контекстном меню выключателя. qCODA_Satellite 
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Для открытия иерархического моделлера подстанции нажмите кнопку  (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6  – Выбор иерархического моделлера подстанции. qCODA_Satellite 

Откроется иерархический моделлер подстанции (Рисунок 7). Если горит , то все 

сервисы запущены и система готова к работе. 

 

Рисунок 7  – Иерархический моделлер подстанции, статус сервисов. qCODA_Satellite 

Для осуществления показа работы программного модуля просим обратиться к 

техническому специалисту ООО «Дан Роуз»: 

тел.: 8 (863) 210-84-60, 8 (863) 210-84-25 


